ANALIS

I & RILIEVI

COMUNE DI NUVOLENTO

PROTOCOLLO
Cat. 06 Cla. 09
N. 0007541/E

08/10/2012

Spett.le COMUNE DINUVOLENTO

PIAZZA ROMA, 19
CAP 25080 NUVOLENTO (BS)

' RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova Nr.

Del

Prelievo/Campionamento eseguito da
Data/ora del Prelievo/Campionamento
Luogo del Prelievo/Campionamento

Data accettazione/consegna al Laboratorio
Campioni conferiti da

Nr. Campioni conferiti/pervenuti
Descrizione dei campioni

Richiedente le Analisi/Prove

Nr. Campioni da sottoporre ad Analisi/Prova
Conservazione dei campioni/controcampioni
Analisi/Prove eseguite presso

201281227

22.09.2012

Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.1.
19.09.2012 Ore 09.00

Acquedotto — Fontanella Via Borzolo
19.09.2012

Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.1.
1 (uno)

Acqua potabilita

COMUNE DI NUVOLENTO

1 (uno)

Frigorifero

Laboratorio Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.

Inizio Analisi/Prove il 19.09.2012 Fine Analisi/Prove il 22.09.2012
: ';\N.\l,‘[SIft-: PROVE ESEGUITE E RELATIVE RISULTANZE
CODICE CAMPIONE PARAMETRI RILEVATI RISULTATI VALORI DI PARAMETRO
D.Lgs. n°31/2001
2012B1227 CONTA MICROBICA A37°C 2 UFC/ 1ml )
Met.: UNLEN ISO 16140 :
CONTA MICROBICA A 22° C 4 UFC/ Iml ne,
Met.: UNI EN ISO 16140
CONTA BATTERI COLIFORMI 0 UFC/ 100ml 0
Met.: UNI EN ISQ 9308-1
CONTA ESCHERICHIA COLI 0 UFC/ 100ml 0
Met.: UNI EN ISO 9308-1
CONTA ENTEROCOCCHI
Met.. UNIEN 1SO 16140 0 UFC/ 100ml 0

Si informa Dintestatario del presente Rapporto di Prova che i risultati espressi nello stesso si riferiscono esclusiv
che 1 campioni interessati (¢ gli eventuali controcampioni) ove applicabile, saranno conservati

documento e successivamente smaltiti nei modi e termini di legge applicabili.

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
i 2
Oll.';;z Cor;alini \

‘ amente ai campioni sottoposti ad analisi/prova presso 1l laboratorio e
presso il Laboratorio per 15 (quindici) giomi dalla data di emissione del presente

St informa inoltre che il presente Rapporto di Prova viene rilasciato in unica versione orij

ginale e non pud essere riprodotto parzialmente senza la preventiva autorizzazione del
laboratorio.

* CHIMIC GARDA ANALISEE RILEVE Srl. Socio Unice - Via Strada Vecchia, 1- 25070 BARGHE BS o [UNICA SEDE) o
¢ CFeRL 01014210982 « tel/fox 0365 824548 » cell. 338 2058517 « C.CLAA BS 1. BOD13870177 » . regisiro imprese 125148,1997 BS » .
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ANALIS

I & RILIEVI

A-BALINEABIITASCARICH!

3 DHDONENA SANITARIA
COMUNE DINUVOLENTO

PIAZZA ROMA, 19
CAP 25080 NUVOLENTO (BS)

.

[

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova Nr.

Del

Prelievo/Campionamento eseguito da
Data/ora del Prelievo/Campionamento
Luogo del Prelievo/Campionamento

Data accettazione/consegna al Laboratorio
Campioni conferiti da

Nr. Campioni conferiti/pervenuti
Descrizione dei campioni

Richiedente le Analisi/Prove

Nr. Campioni da sottoporre ad Analisi/Prova
Conservazione dei campioni/controcampioni
Analisi/Prove eseguite presso

2012B1228

22.09.2012

Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.1.
19.09.2012 Ore 09.00

Acquedotto — Fontanella Via Antica Fonte
19.09.2012

Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l,

1 (uno)

Acqua potabilita

COMUNE DI NUVOLENTO

1 (uno)

Frigorifero

Laboratorio Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.

Inizio Analisi/Prove il 19.09.2012 Fine Analisi/Prove il 22.09.2012
~ ANALISI E PROVE ESEGUITE E RELATIVE RISULTANZE
CODICE CAMPIONE PARAMETRI RILEVATI RISULTATI VALORI DI PARAMETRO
D.Lgs. n°31/2001
2012B1228 CONTA MICROBICA A 37° C 1 UFC/ 1ml i
Met.: UNIEN [50 16140 )
CONTA MICROBICA A 22° C 3 UFC/ Iml i
Met.: UNI EN IS0 16140
CONTA BATTERI COLIFORMI 0 UFC/ 100mi 0
Met.: UNI EN ISO 9308-1
CONTA ESCHERICHIA COLI 0 UFC/ 100ml 0
Met.: UNI EN ISO 9308-1
CONTA ENTEROCOCCHI
Met.: UNLEN IS0 16140 0 UFC/ 100ml 0

St informa I'intestatario del presente Rapporto di Prova che i risultati espressi nello stesso si riferiscona esclusivamente al ¢
che 1 campioni interessati (e gli eventuali controcampioni) ove applicabile, saranno conservati

documento e successivamente smaltiti nei modi e termini di legge applicabili.

S1 informa inoltre che il presente Rapporto di Prova viene rilasciato in unica versione orij

laboratorio.

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO

Oliva Cornalini

: ampioni sottoposti ad analisi/prova presso il laboraterio e
presso il Laboratorio per 15 (quindici) giomi dalla data di emissione del presente

ginale & non puo essere riprodotto parzialmente senza la preventiva autorizzazione del

o CHIMIC GARDA ANALISTE RILEVE S 1] Socie Unico - Via Strada Vecchia, 1- 25070 BARGHE BS ¢ {UNICA SEDE) »
¢ CRePLOIPI4RI0T82 » tel/fox 0365 824548 » cell 338 2058517 « C.CLAA BSn 80013870177 « n. registro imprese 125148/ 1997 BS .
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ANALIS

I & RILIEVI
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ER RILASCIO DEL UBRETTC B IDOMEITA SA!

Spett.le COMUNE DINUVOLENTO

PIAZZA ROMA, 19
CAP 25080 NUVOLENTO (BS)

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova Nr.

Del

Prelievo/Campionamento eseguito da
Data/ora del Prelievo/Campionamento
Luogo del Prelievo/Campionamento

Data accettazione/consegna al Laboratorio
Campioni conferiti da

Nr. Campioni conferiti/pervenuti
Descrizione dei campioni

Richiedente le Analisi/Prove

Nr. Campioni da sottoporre ad Analisi/Prova
Conservazione dei campioni/controcampioni
Analisi/Prove eseguite presso

Inizio Analisi/Prove il

2012B1229

22.09.2012

Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.1.
19.09.2012 Ore 09.00

Acquedotto — Fontanella Via Gavardina
19.09.2012

Chimic Garda Analisi e Rilievi S.1.1.

1 (uno)

Acqua potabilita

COMUNE DI NUVOLENTO

1 (uno)

Frigorifero

Laboratorio Chimic Garda Analisi ¢ Rilievi S.r.l.

19.09.2012 Fine Analisi/Prove il 22.09.2012
ANALISI E PROVE ESEGUITE E RELATIVE RISULTANZE
CODICE CAMPIONE PARAMETRI RILEVATI RISULTATI VALORI DI PARAMETRO
D.Lgs. n°31/2001
2012B1229 CONTA MICROBICA A 37° C 2 UFC/ 1ml e
Met.: UNIEN ISO 16140
CONTA MICROBICA A 22° C 3 UFC/ iml ki
Met.: UNL EN ISO 16140
CONTA BATTERI COLIFORMI 0 UFC/ 100ml 0
Met.: UNTEN ISO 9308-1
CONTA ESCHERICHIA COLI 0 UFC/ 100mi 0
Met.: UNI EN ISO 9308-1
CONTA ENTEROCOCCHI
Met.: UNIEN ISO 16140 0 UFC/ 100mi 0

1L RESPONSABILE DEL LABORATORIO

c%

Oliva Cornalini

Si informa Dintestatario del presente Rapporto di Prova che i risultati espressi nello stesso si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi/prova presso il laboratorio e
che i campioni interessati (e gli eventuali controcampioni) ove applicabile, saranno conservati presso il Laboratorio per 15 (quindici) giomi dalla data di emissione del presente
documento e successivamente smaltiti nei modi e termini di legge applicabili.

Si informa inoltre che il presente Rapporto di Prova viene rilasciato in unica versione originale e non pud essere riprodotto parzialmente senza la preventiva autorizzazione del
laboratorio.

¢ CHIMIC GARDA ANALISEE RIIEVE Sk Socio Unico - Via Skada Vecchia, T - 25070 BARGHE BS o [UNICA SEDE) »
¢ CFePLOIOTAZIONRY ¢ tel/lax U365 824548 » cell. 338 2058517 « C.CLAA BS n BO0IBE70177 o nregisio wiprese 125148/ 1997 BS .
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ANALISI &

RILIEVI

DOMNETA SANITARIA

Spett.le COMUNE DINUVOLENTO

PIAZZA ROMA, 19
CAP 25080 NUVOLENTO (BS)

'RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova Nr. 201
Del

Prelievo/Campionamento eseguito da
Data/ora del Prelievo/Campionamento

Luogo del Prelievo/Campionamento

2B1230

22.09.2012

Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.1.
19.09.2012 Ore 09.00

Direttamente da Acquedotto Via Pieve

Data accettazione/consegna al Laboratorio 19.09.2012

Campioni conferiti da Chimic Garda Analisi e Rilievi S.1.1.
Nr. Campioni conferiti/pervenuti 1 (uno)

Descrizione dei campioni Acqua potabilita

Richiedente le Analisi/Prove COMUNE DI NUVOLENTO

Nr. Campioni da sottoporre ad Analisi/Prova 1 (uno)

Conservazione dei campioni/controcampioni Frigorifero

Analisi/Prove eseguite presso

Laboratorio Chimic Garda Analisi e Rilievi S.rl.
Laboratorio Esterno Accreditato Accredia

Inizio Analisi/Prove il 19.09.2012 Fine Analisi/Prove il 22.09.2012
ANALISI E PROVE ESEGUITE E RELATIVE RISULTANZE , b
CODICE CAMPIONE PARAMETRI RILEVATI RISULTATI VALORI DI PARAMETRO
D.Lgs. n°31/2001

2012B1230 CONTA MICROBICA A 37°C e il =

Met.: UNT EN 18016140

CONTA MICROBICA A 22°C 2 UFC/ 1ml =

Met.: UNI EN ISO 16140

CONTA BATTERI COLIFORMI 0 UFC/ 100ml 0

Met.: UNI EN ISO 9308-1 :

CONTA ESCHERICHIA COLI 0 UFC/ 100ml 0

Met.: UNT EN 1SQ 9308-1

CONTA ENTEROCOCCHI 0 UFC/ 100ml 0

Met.: UNI EN ISO 16140

CONTA CLOSTRIDIUM PERFRINGENS

Met: RAPPORTI ISTISAN 2007/5 PAG 48 MET ISS A 005A 0 UFC/ 100ml 0

1L RESPONSABILE DEL LABORATORIO

Oliva Cornalini

Si informa D'intestatario del presente Rapporto di Prova che i risultati espressi nello stesso si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi/prova presso il laboratorio ¢

che i campioni interessati (e gli eventuali controcampioni) ove applicabile, saranno conservati presso il Laboratorio

documento e successivamente smaltiti nei modi ¢ termini di legge applicabili.

per 15 (quindici) glomi dalla data di emissione del presente

Si informa inoltre che il presente Rapporto di Prova viene rilasciato in unica versione originale e non puo essere riprodotto parzialmente senza la preventiva autorizzazione del

lahoratoria

o CHIMIC GARDA ANALISTE RILIEVE S0 1 Socio Unizo - Via Sie
01914210982 » el/fox 0365 B74548 « cell 336 2058517 «

v CFer!

ri

ada Vecchia, 1 - 25070 BARGHE BS « (UNICA SEDE) «

CHA A BSn BODI3870177 & n egisiro imprase 125148/ 1997 BS » R
N . ) ! Pagina 1 di 1




CHIMIC &

ANALISI

& RILIEVI

Spett.le COMUNE DI NUVOLENTO

PIAZZA ROMA, 19
CAP 25080 NUVOLENTO (BS)

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova Nr.

Del

Prelievo/Campionamento eseguito da
Data/ora del Prelievo/Campionamento
Luogo del Prelievo/Campionamento

Data accettazione/consegna al Laboratorio
Campioni conferiti da

Nr. Campioni conferiti/pervenuti
Descrizione dei campioni

Richiedente le Analisi/Prove

Nr. Campioni da sottoporre ad Analisi/Prova
Conservazione dei campioni/controcampioni

Analisi/Prove eseguite presso

2012C88

01.10.2012

Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.1.
19.09.2012 Ore 09.00
Direttamente da Acquedotto Via Pieve
19.09.2012

Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.1.
1 (uno)

Acqua potabilita

COMUNE DI NUVOLENTO

1 (uno)

Frigorifero

Laboratorio Chimic Garda Analisi e Rilievi S.rl.
Laboratorio Esterno Accreditato Accredia

s CHIMIC GARDA ANALISHE RILEVES 1
FaPl 01914210082 » tel/fox 0365 824548 « cel

¢
Ml

. 133820585

Socio Unico -

Via Strada Vecchia, |- 25070 BARGHE BS » {UNICA SEDE] «

CCIAABS n BOGI3870177 o n, regisiro imprese 125148/1997 BS « .
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TASCARICHY
ETA SANITARIA «

TED ACQUE » “POTABILTE
ER REASC

Inizio Analisi/Proveil  19.09.2012 Fine Analisi/Prove il 01.10.2012
1}.\,‘,\14131 E PROVE ESEGUITE E RELATIVE RISULTANZE
CODICE CAMPIONE PARAMETRI RILEVATI RISULTATI VALORI DI PARAMETRO
D.Lgs. n°31/2001

2012C88 Torbidita 0,60 < 1,0 NTU
Durezza 315 15-50°¢ F
Conduttivita a 20° C 607 2.500 pSiem
Residuo seccoa 180°C 43S 3 1.500 mg/l
Nitrato (comeNO3) 22,1 ' 50 mg/l
Nitrito ( come NO2 ) <0,05 0,50 mg/!
Ammonio <0,02 0,50 mg/
Cloruro 13,6 250 mgi
Solfato 194 250 mgA
Calcio 89,8 - mg/l
Magnesio 21,4 50 mg/l
Ferro 30 200 pgl
Bicarbonati 354418 -~ mg/l
Ossidabilitd 0,40+0,09 : 5 mg/l
Fosforo totale (come P) <RL — gl
Cromo totale 2,0+0,8 50 pgh
Cromo esavalente : <RL ; e ugll
Cadmio <RL 5 ugl
Piombo , ; ' <RL ’ 25 gl
Manganese <RL 50 pett

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO

o
Oliva Cornalini

Si informa Iintestatario del presente Rapporto di Prova che i risultati espressi nello stesso si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi/prova presso il laboratorio e
che 1 campioni interessati (e gli eventuali controcampioni) ove applicabile, saranno conservati presso il Laboratorio per 15 (quindici) giomi dalla data di emissione del presente
documento e successivamente smaltiti nei modi e termini di legge applicabili.

Si informa inoltre che il presente Rapporto di Prova viene rilasciato in unica versione originale e non puo essere riprodotto parzialmente senza la preventiva autorizzazione del
laboratoria.

* CHIMIC GARDA ANALISIE RILIEVE S5k Socie Unico - Via Strada Vecchia, 1- 25070 BARGHE BS ¢ {UNICA SEDE) »

e TR el 01914210082 o tel/tox 0365 824548 » cell. 338 2058517 « C CLAA BS . BOOIZ870177 o n regisiro imprese 125148/ 1997 BS o .
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